
 

Bewertung der Untersuchungsergebnisse und erforderliche Maßnahmen 

gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551 

 

Bewertung der Untersuchungsergebnisse bei einer orientierenden/systemischen Untersuchung 

Legionellen 

(KBE/100 ml)1) 
Bewertung Maßnahme 

weitergehende 

Untersuchung 

Nachuntersuchun

g 

> 10.000 extrem hohe  

Kontamination 

direkte Gefahrenabwehr 

erforderlich, (Desinfektion und 

Nutzungseinschränkung, z. B. 

Duschverbot), Sanierung 

erforderlich 

unverzüglich 1 Woche nach 

Desinfektion bzw. 

Sanierung2) 

> 1.000 hohe  

Kontamination 

Sanierungserfordernis ist abhängig 

vom Ergebnis der weitergehenden 

Untersuchung 

umgehend -) 

≥ 100 mittlere 

Kontamination 

keine innerhalb von  

4 Wochen 

- 

< 100 keine nachweisbare / 

geringe 

Kontamination 

keine - nach 1 Jahr3) 

 

 

 

Bewertung der Untersuchungsergebnisse bei einer weitergehenden Untersuchung 

Legionellen 

(KBE/100 ml)1) 
Bewertung Maßnahme 

weitergehende 

Untersuchung 

Nachuntersuchun

g 

> 10.000 extrem hohe  

Kontamination 

direkte Gefahrenabwehr 

erforderlich, (Desinfektion und 

Nutzungseinschränkung, z. B. 

Duschverbot), Sanierung 

erforderlich 

unverzüglich 1 Woche nach 

Desinfektion bzw. 

Sanierung2) 

> 1.000 hohe  

Kontamination 

kurzfristige Sanierung erforderlich innerhalb von 

max. 3 Monaten 

1 Woche nach 

Desinfektion bzw. 

Sanierung2) 

≥ 100 mittlere 

Kontamination 

mittelfristige Sanierung 

erforderlich 

innerhalb von 

max. 1 Jahr 

1 Woche nach 

Desinfektion bzw. 

Sanierung2) 

< 100 keine nachweisbare / 

geringe 

Kontamination 

keine - nach 1 Jahr3) 

 
1)
 KBE = koloniebildende Einheit 

2)
 werden bei 2 Nachuntersuchungen in vierteljährlichem Abstand weniger als 100 Legionellen in 100 ml nachgewiesen, 

braucht die nächste Nachuntersuchung erst nach einem Jahr nach der 2. Nachuntersuchung vorgenommen werden; 

diese Nachuntersuchungen können entsprechend dem Schema der orientierenden Untersuchung (Tabelle 1 a) 

durchgeführt werden 
3)
 werden bei Nachuntersuchungen im jährlichen Abstand weniger als 100 Legionellen in 100 ml nachgewiesen, kann das 

Untersuchungsintervall auf maximal 3 Jahre ausgedehnt werden 

 

 

 


